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摘 要: 采用 ASBR /SBR工艺处理屠宰废水,并设计了 PLC自动控制系统。介绍了 PLC控
制系统的结构 (软、硬件构成 )、主要的控制工艺流程及功能。
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Abstract: ASBR /SBR process w as used for slaughterhouse w astew ater treatment w ith PLC auto-
contro l system designed. The configurat ion ( inc lud ing softw are and hardw are), ma in control flow char,t
and functions of PLC con tro l system w ere introduced.
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废水的 COD为 1 800~ 2 200 mg /L, BOD5为 1 000
~ 1 200mg /L, SS为 800 ~ 1 000 mg /L, NH 3 - N为
80~ 120 mg /L, 动植物油为 150 ~ 200 mg /L, 采用
ASBR /SBR工艺处理, 出水水质执行 GB 8978
1996的一级排放标准。
1 废水处理流程
由于进水管的接口在地下 7 m, 为了降低土建
以及运行费用, 选用 ASBR /SBR组合工艺, 流程如
图 1所示。
图 1 工艺流程
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ASBR /SBR工艺是 ASBR与 SBR工艺分别按
时间顺序依次完成进水期、反应期、沉淀期、排水期






(如图 2所示 )。监视级由 1台研华工控机和 1台打
印机组成,实现对现场工作状态的同步监视,并可定
时或随机打印现场的运行数据。控制级由 1台 S7









F ig. 2 Structure of auto-con tro l system
主要被控制的设备: 4台罗茨风机 (机房 )、1台
机械格栅 (格栅井 )、3台污水提升泵 (集水井 )、2台
潜水搅拌机 ( ASBR池 )、8台电动阀门 ( ASBR池 2
个, SBR池 6个 )、3台污泥泵 ( SBR池 )、3套溶解氧
仪 ( SBR池 )、3套滗水器 ( SBR池 )、6台超声波液位
计 (集水井 1台、ASBR池 2台、SBR池 3台 )。
2 2 软件构成
PLC控制器的组态编程采用组态王和 Siemens
step7软件进行, 该软件基于 W indow s 2000, 组态王
软件包由 TouchM ak和 TouchV iew组成。TouchM ak
为画面制作系统,所有界面设计、变量和动画连接的











量信号经过转换成 4~ 20mA信号后送至 PLC,再经
数据处理传输至上位机供监视和打印。检测仪表的
控制信号 (液位、溶解氧 )送至 PLC参与系统的逻辑
控制。
由于屠宰废水的水质、水量波动很大,排出的废
水在集水井的停留时间为 0. 5 h, 系统设置两个 AS-
BR池,分别为进水和反应, 间歇操作, 可实现连续进
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图 3 ASBR池控制系统流程图
F ig. 3 F low chart of contro l system in ASBR tank
图 4 SBR池控制系统流程图
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